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5. Igångkörning, drift

VARNING!
Risk för skador på mätinstrumenten om det används utanför den övre 
och nedre gränsen för drifttemperaturen
Om den tillåtna drifttemperaturen över- eller underskrids, även med hänsyn 
till konvektion och strålning, kan termometern skadas under monteringen.

 ▶ Överskrid inte den övre och nedre gränsen för drifttemperaturen.

Tänk på följande vid installationen
 ■ Undvik att deformera kabelslangen när tryckskruven dras åt.
 ■ Skär inte för djupt i kabelslangen.
 ■ Använd en passande kabel.
 ■ Var försiktig i kabelförskruvningens klämområde.
 ■ Termometrar måste jordas om farliga spänningar kan förväntas i de anslutna ledningar-

na (som exempelvis orsakas av mekanisk skada, elektrostatisk urladdning eller induk-
tion)!

 ■ Skyddsklassen är inte giltig med armerade kablar (mantlad med rostfritt stål).
 ■ Tätningen ska kontrolleras med avseende på tecken på sprödhet och bytas vid behov.

5.1 Demontering och montering av mätinsatsen
Blanka ledare har en ledararea på ca 0,22 mm², är 150 mm långa och färgkodade 
beroende på sensortypen. Mätinsatsen är vridskyddad.
Innan du tar bort mätinsatsen ska du koppla bort de elektriska anslutningarna till 
anslutningsplinten eller givaren helt.

Efter detta går det att lossa och skruva loss halsröret från 
huvudet.

Demonterad mätinsats med halsrör:

5. Igångkörning, drift
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För att koppla bort mätinsatsen från halsröret 

lossar du skruven M16 på halsrörets 
överdel och skruvar loss den.

5. Igångkörning, drift
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Installationen av mätinsatsen utförs i omvänd ordning 
(rengör mätinsatsen före installationen).
Mätinsatsens sexkantiga krympta spets styrs av 
inskruvningen av den sexkantshylsnyckeln.
Åtdragningsmoment för skruven: 12 ... 14 Nm

5.2 Elektrisk montering

Kabelförskruvningar
Krav för att uppfylla kapslingsklassen:

 ■ Använd endast packboxar inom deras angivna spännområde (kabeldiameter som är 
lämplig för packboxen).

 ■ Använd inte det lägre klämområdet med väldigt mjuka kabeltyper.
 ■ Använd endast runda kablar (något ovalt tvärsnitt om det behövs).
 ■ Vrid inte kabeln.
 ■ Upprepad öppning/stängning är möjlig men endast om det är nödvändigt eftersom det 

kan ha en försämrande effekt på kapslingsklassen
 ■ För kablar med ett uttalat kallflytningsuppträdande måste skruvkopplingen vara helt 

åtdragen.

5.3 Elektrisk anslutning

FÖRSIKTIGHET!
Risk för kortslutning
Skadade kablar, ledare och anslutningspunkter kan orsaka fel på 
instrumentet.

 ▶ Skada inte kablarna och ledarna.
 ▶ Ledare med fina trådar och öppna ändar måste förses med skarvdon 
(kabelförberedelse).

 ▶ Både den interna effektiva kapacitansen och induktansen måste 
observeras.

Elanslutningen måste upprättas enligt följande sensoranslutningar/stiftschema.

5. Igångkörning, drift
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5.3.1 Motståndstermometrar

Med plintblock

Schema och färgkodning för Pt1000 och Pt100
Pt1000 finns bara som separata element

Utan kontaktdon

31
60

62
9.

06
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5. Igångkörning, drift
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5.3.2 Termoelement

Med plintblock

Med anslutningskabel

Kabelledarnas färgkodning
Sensortyp Standard Plus Minus
K IEC 60584 Grön Vit
J IEC 60584 Svart Vit
E IEC 60584 Violett Vit
N IEC 60584 Rosa Vit

Variant 1
För elektriska data (t.ex. kretsscheman, toleransvärden etc.), se avsnitt 6.1 ”Elanslutning” 
eller databladen TE 60.17 (för TR12) och TE 65.17 (för TC12).

Variant 2
För elektriska data (t.ex. kretsscheman, toleransvärden etc.), se respektive bruksanvisning 
och/eller datablad för den inbyggda kopplingsmonterade sändaren.

Variant 3
För elektriska data (t.ex. kretsscheman, toleransvärden etc.), se respektive bruksanvisning 
och/eller datablad för den inbyggda fältsändaren.

Enkel termoelement Dubbel termoelement

Färgkodningen 
på instrumentets 
pluspoler avgör 
förhållandet mellan 
polen och plinten.

31
66

82
2.

03

Enkel termoelement Dubbel termoelement

5. Igångkörning, drift
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5.4 Åtdragningsmoment

5.4.1  Åtdragningsmoment mellan kabelförskruvningen och anslutningshuvudet 
(variant 1 + 2)

 ■ Anslutning mellan kabelförskruvningen och anslutningshuvudet
Gänga Åtdragningsmoment
M20 x 1,5 12 Nm
½ NPT T.F.F.T 2 - 3 1)

 ■ Anslutning mellan kabeln och kabelförskruvningen
Skruva fast tryckskruven ordentligt i adaptern (med passande verktyg)

5.4.2 Åtdragningsmoment för termometern

Anslutningshuvud, kan väljas (exempel)

Gänga Åtdragningsmoment
Anslutningshuvudets material
Aluminium Rostfritt stål

1/2 NPT T.F.F.T 2 - 3 1) T.F.F.T 2 - 3 1)

3/4 NPT T.F.F.T 2 - 3 1) T.F.F.T 2 - 3 1)

M20 x 1,5 med fästmutter 2) 23 Nm 25 Nm
M24 x 1,5 med fästmutter 2) 27 Nm 30 Nm

Åtdragningsmoment mellan anslutningshuvudet och halsröret

Åtdragningsmoment för anslutning till skyddsröret

Åtdragningsmoment för anslutning till halsröret

1) Varv från handåtdraget (T.F.F.T)
2) Endast för versioner med tillverkat halsrör

Gänga Åtdragningsmoment
R 1 50 ... 60 Nm

Gänga Åtdragningsmoment
1/2 NPT T.F.F.T 2 - 3 1)

3/4 NPT T.F.F.T 2 - 3 1)

G 1/2 B 35 Nm
G 3/4 B 40 Nm
M14 x 1,5 25 ... 30 Nm
M18 x 1,5 35 Nm
M20 x 1,5 35 ... 40 Nm
M27 x 2 40 ... 45 Nm

5. Igångkörning, drift
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 ■ Skruva alltid in eller ut instrumentet med platta nycklar och med rätt åtdragningsmoment 
med ett lämpligt verktyg.

 ■ Åtdragningsmomentet beror på anslutningsgängans mått och tätningen som används 
(form/material).

 ■ Använd inte anslutningshuvudet som kontaktyta när du skruvar in eller ur instrumentet.
 ■ Se till att gängorna hamnar rakt när du skruvar in instrumentet.

6. Fel

FÖRSIKTIGHET!
Risk för personskador samt material- och miljöskador
Om fel inte kan uteslutas med åtgärderna som anges här måste instrumentet 
tas ur drift omgående.

 ▶ Kontrollera att det inte längre finns någon signal och skydda mot återin-
koppling av misstag.

 ▶ Kontakta tillverkaren.
 ▶ Följ instruktionerna i kapitel 8.2 ”Returnering” om instrumentet måste 
returneras.

VARNING!
Risk för personskador samt material- och miljöskador på grund av 
skadliga medier
Vid kontakt med riskfyllda medier (t.ex. syrgas, acetylen, brandfarliga eller 
giftiga ämnen), skadliga medier (t.ex. korrosiva, giftiga, cancerframkallande, 
radioaktiva) samt med kylsystem och kompressorer, finns det risk för person-
skador samt utrustnings- och miljöskador.
Om ett fel uppstår kan det förekomma aggressiva medier med extremt hög 
temperatur som står under högt tryck eller vakuum i instrumentet.

 ▶ För sådana medier måste tillämpliga gällande lagar och bestämmelser 
också följas utöver alla standardbestämmelser.

 ▶ Använd lämplig skyddsutrustning (beror på användningsområdet; själva 
termometern är inte farlig).

Kontaktuppgifter finns i kapitlet 1 ”Allmän information” eller på bruksanvis-
ningens baksida.

5. Igångkörning, drift/6. Fel
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Fel Orsaker Åtgärder
Ingen signal/kabelbrott Den mekaniska belastningen 

för hög eller för hög temperatur
Byt ut sensorn eller mätinsatsen 
mot en med en passande 
konstruktion.

Felaktigt uppmätta värden Sensordrift orsakad av för hög 
temperatur

Byt ut sensorn eller mätinsatsen 
mot en med en passande 
konstruktion.

Sensordrift orsakad av för hög 
temperatur

Använd ett passande skyddsrör.

Felaktigt uppmätta värden Inträngning av fukt i kabeln eller 
mätinsatsen

Byt ut sensorn eller mätinsatsen 
mot en med en passande 
konstruktion.

Felaktigt uppmätta värden 
och för lång reaktionstid

Felaktig monteringsgeometri, 
till exempel för djupt monte-
ringsdjup eller för hög värme-
avgivning

Sensorns temperaturkänsliga 
område måste vara i mediet och 
ytmåtten måste vara ojordade

Avlagringar på sensorn eller 
termometerskyddshylsan

Ta bort avlagringarna

Felaktigt uppmätta värden 
(från temperaturgivar)

Skadliga spänningar 
(värmespänningar, galvanisk 
spänning) eller felaktig 
utjämningsledning

Använd en passande 
utjämningskabel

Tillfälliga avbrott i 
mätvärdessignalen

Kabelbrott i anslutningskabeln 
eller lös kontakt orsakad av 
mekanisk överbelastning

Byt ut sensorn eller mätenheten 
mot en med passande konstruk-
tion, t.ex. med en böjskyddsfjäder 
eller ett tjockare tvärsnitt

Korrosion Mediets sammansättning är 
inte som förväntat eller modifie-
rat eller också har fel material 
valts till termometerskydds-
hylsan

Analysera mediet och välj sedan 
ett lämpligare material eller 
byt termometerskyddshylsan 
regelbundet

Signalstörning Vagabonderande strömmar 
som orsakas av elektriska fält 
eller jordslingor

Använd skärmade anslutnings-
ledare och öka avståndet mellan 
motorer och strömkablar

Jordkretsar Eliminera eventuella avvikelser 
genom att använda galvaniskt 
isolerade skydd eller sändare

6. Fel
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7. Underhåll, rengöring och kalibrering

Kontaktuppgifter finns i kapitlet 1 ”Allmän information” eller på bruksanvis-
ningens baksida.

7.1 Underhåll
Termometrarna som beskrivs här är underhållsfria.

Reparationer får endast utföras av tillverkaren.

7.2 Rengöring

FÖRSIKTIGHET!
Risk för personskador samt material- och miljöskador
Felaktig rengöring kan leda till personskador samt material- och miljöskador. 
Kvarvarande media i demonterade instrument kan leda till en risk för person-
skador, miljön och utrustningen.

 ▶ Rengör enligt nedan.

1. Frånkoppla elanslutningarna korrekt innan du rengör.
2. Använd lämplig skyddsutrustning (beror på användningsområdet; själva termometern är 

inte farlig).
3. Rengör instrumentet med en fuktig trasa.

Detta gäller särskilt termometrar med ett hölje av plast för att säkerställa att elektrostatisk 
urladdning förhindras.
Elektriska anslutningar får inte komma i kontakt med fukt!

FÖRSIKTIGHET!
Risk för skador på instrumentet
Felaktig rengöring kan leda till skador på instrumentet!

 ▶ Använd inga aggressiva rengöringsmedel.
 ▶ Använd inga spetsiga eller hårda föremål för att rengöra.

4. Tvätta eller rengör det demonterade instrumentet för att skydda personalen och miljön 
mot exponering av mediarester.

7.3 Kalibrering, omkalibrering
Vi rekommenderar att mätinsatsen kalibreras regelbundet (motståndstermometrar: 
ca 24 månader, temperaturgivare: ca 12 månader). Intervallet kan förkortas beroende på 
användningen. Kalibreringen kan utföras av tillverkaren eller av utbildad personal på plats 
med kalibreringsinstrument.

Mätinsatsen tas bort från termometern för att kalibreras.
Min. längd (sensorns metalldel) för att utföra ett mätnoggrannhetstest 3.1 eller DKD/DAkkS 
är 100 mm.

7. Underhåll, rengöring och kalibrering
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8. Demontering, returnering och avfallshantering

8.1 Demontering

VARNING!
Risk för personskador samt material- och miljöskador pga. 
mediarester
Vid kontakt med riskfyllda medier (t.ex. syrgas, acetylen, brandfarliga eller 
giftiga ämnen), skadliga medier (t.ex. korrosiva, giftiga, cancerframkallande, 
radioaktiva) samt med kylsystem och kompressorer, finns det risk för person-
skador samt utrustnings- och miljöskador.

 ▶ Tvätta eller rengör det demonterade instrumentet innan det förvaras 
(efter användning), för att skydda personalen och miljön mot exponering 
av mediarester.

 ▶ Använd lämplig skyddsutrustning (beror på användningsområdet; själva 
termometern är inte farlig).

 ▶ Observera informationen i materialsäkerhetsdatabladet för aktuellt 
medium.

Koppla inte bort termometern förrän systemets tryck har släppts ut.

VARNING!
Risk för brännskador
Under demonteringen finns det risk för att farligt hett medium tränger ut.

 ▶ Låt instrumentet svalna tillräckligt innan det demonteras!

8.2 Returnering

Var mycket noga med att observera följande vid transport av instrumentet:
Alla instrument som skickas in till WIKA måste vara fria från alla typer av farliga ämnen 
(syror, baser, lösningar etc.) och måste vara rengjorda.

VARNING!
Risk för personskador samt material- och miljöskador pga. 
mediarester
Kvarvarande media i demonterade instrument kan leda till en risk för 
personskador, miljön och utrustningen.

 ▶ Observera informationen i materialsäkerhetsdatabladet för aktuellt 
medium när det gäller farliga ämnen.

 ▶ Rengör instrumentet, se kapitel 7.2 ”Rengöring”.

Vid returnering av instrumentet ska du använda originalförpackningen eller en lämplig 
transportförpackning.

För att undvika skada:
1. Placera instrumentet i förpackningen tillsammans med stötabsorberande material.

Placera det stötabsorberande materialet jämnt på transportförpackningens alla sidor.
2. Placera om möjligt en påse som innehåller en desickant inne i förpackningen.
3. Märk försändelsen som transport av ett mycket känsligt mätinstrument.

8. Demontering, returnering och avfallshantering
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Information om returneringar finns under rubriken ”Service” på vår webbplats.

8.3 Avfallshantering
Felaktig avfallshantering kan äventyra miljön.
Avfallshantera instrumentets komponenter och förpackningsmaterialen på ett miljövänligt 
sätt och i enlighet med nationella bestämmelser för avfallshantering.

Får inte slängas som hushållsavfall. Avfallshantera produkten enligt gällande 
bestämmelser i det aktuella landet.

9. Specifikationer

9.1 Modeller TR12-A, TR12-M

Signalutgång Pt100
Temperaturområde Mätområde -196 ... +600 °C
Mätelement
(mätström: 0,1–1,0 mA) 1)

Pt100 mätmotstånd

Anslutningsmetod 1 x 2-tråds, 1 x 3-tråds, 1 x 4-tråds, 2 x 2-tråds, 2 x 3-tråds, 
2 x 4-tråds 2)

Toleransvärde för mätelementet 
enligt EN 60751 Klass B

Klass A
Klass AA

Trådlindad Tunn film
-196 ... +600 °C
-100 ... +450 °C
-50 ... +250 °C

-50 ... +500 °C
-30 ... +300 °C
0 ... 150 °C

Mätinsats (kan bytas ut)
Material Rostfritt stål 1.4571, 316L
Diameter Standard: 3 mm 3), 6 mm, 8 mm (med hylsa)

Tillval (på förfrågan): 1/8” 3) (3,17 mm), 1/4” (6,35 mm), 3/8” (9,53 mm)
Fjädringsväg ca 20 mm
Reaktionstid (i vatten, 
enligt EN 60751)

t50 < 10 s     t90 < 20 s  (mätinsatsens diameter 6 mm: Skyddshylsan som 
behövs för driften ökar reaktionstiden beroende på aktuella parametrar 
för skyddsröret och processen.)

Använd motståndstermometrar med skärmad kabel och, om ledningarna är längre än 30 m eller går ut ur bygganden, 
jorda skärmen i minst en ände av ledningen. För att fastställa den totala mätavvikelsen korrekt måste både sensorns och 
sändarens mätavvikelser observeras.
1) För detaljerade specifikationer till sensorerna Pt100, se Teknisk information IN 00.17 på www.wika.com.
2) Inte med 3 mm diameter
3) Inte för 2 x 4-trådig anslutningsmetod

Halsrör (endast modell TR12-M)

8. Demontering, returnering och avfallshantering / 9. Specifikationer
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Material Rostfritt stål 1.4571, 316, 316L
Anslutningsgänga till skyddsröret G 1/2 B, G 3/4 B, 1/2 NPT, 3/4 NPT, M14 x 1,5, M18 x 1,5, 

M20 x 1,5, M27 x 2
Anslutningsgänga till huvudet  ■ M20 x 1,5 med fästmutter

 ■ M24 x 1,5 med fästmutter
 ■ 1/2 NPT
 ■ 3/4 NPT

Halslängd  ■ 150 mm, standardmonteringslängd
 ■ 200 mm
 ■ 250 mm

andra halslängder finns på förfrågan

Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur 
och lagringstemperatur

-60 4) / -40 ... +80 °C

Kapslingsklass IP00 enl. IEC/EN 60529
Vibrationshållfasthet  ■ 6 g punkt till punkt, lindat eller tunnfilmsmätmotstånd (standard)

 ■ 20 g punkt till punkt, tunnfilmsmätmotstånd (tillval)
 ■ 50 g punkt till punkt, tunnfilmsmätmotstånd (tillval) 5)

4) Specialversion finns på förfrågan (endast med valda godkännanden), avvikande omgivnings- och förvaringstemperatur på 
förfrågan

5) För mätinsatsdiameter < 8 mm

För fler specifikationer, se WIKAs datablad TE 60.16, TE 60.17 och orderdokumentationen.

9.2 Modell TR12-B

Signalutgång Pt100
Temperaturområde Mätområde -196 ... +600 °C
Mätelement
(mätström: 0,1–1,0 mA) 6)

Pt100 mätmotstånd

Anslutningsmetod 1 x 2-tråds, 1 x 3-tråds, 1 x 4-tråds, 2 x 2-tråds, 2 x 
3-tråds, 2 x 4-tråds

Toleransvärde för mätelementet 
enligt EN 60751 Klass B

Klass A
Klass AA

Trådlindad Tunn film
-196 ... +600 °C
-100 ... +450 °C
-50 ... +250 °C

-50 ... +500 °C
-30 ... +300 °C
0 ... 150 °C

Använd motståndstermometrar med skärmad kabel och, om ledningarna är längre än 30 m eller går ut ur bygganden, 
jorda skärmen i minst en ände av ledningen. För att fastställa den totala mätavvikelsen korrekt måste både sensorns 
och sändarens mätavvikelser observeras.

6) För detaljerade specifikationer till sensorerna Pt100, se Teknisk information IN 00.17 på www.wika.com.

9. Specifikationer
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Utsignal 4–20 mA och HART®-protokoll 7)

Temptransmitter (valbara versioner) T15 T32 TIF50, TIF52
Datablad TE 15.01 TE 32.04 TE 62.01
Utsignal

4 ... 20 mA x x x
HART®-protokoll - x x

Anslutningsmetod
1 x 2-tråds, 3-tråds eller 4-tråds x x x

Mätström < 0,2 mA < 0,3 mA < 0,3 mA

Mätinsats (kan bytas ut)
Material Rostfritt stål 1.4571, 316L
Diameter Standard: 3 mm 8), 6 mm, 8 mm (med hylsa)

Tillval (på förfrågan): 1/8” 8) (3,17 mm), 1/4” (6,35 mm), 3/8” (9,53 mm)
Fjädringsväg ca 20 mm
Reaktionstid (i vatten, 
enligt EN 60751)

t50 < 10 s     t90 < 20 s  (mätinsatsens diameter 6 mm: Skyddshylsan 
som behövs för driften ökar reaktionstiden beroende på aktuella 
parametrar för skyddsröret och processen.)

Halsrör
Material Rostfritt stål 1.4571, 316, 316L
Anslutningsgänga till 
skyddsröret

G 1/2 B, G 3/4 B, 1/2 NPT, 3/4 NPT, M14 x 1,5, M18 x 1,5, M20 x 1,5, 
M27 x 2

Anslutningsgänga till 
huvudet

 ■ M20 x 1,5 med fästmutter
 ■ M24 x 1,5 med fästmutter

 ■ 1/2 NPT
 ■ 3/4 NPT

Halslängd  ■ 150 mm, standardmonteringslängd
 ■ 200 mm
 ■ 250 mm

andra halslängder finns på förfrågan

7) Skydda temperatursändarna mot temperaturer > 85 °C. 
8) Inte för 2 x 4-trådig anslutningsmetod

9. Specifikationer
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WIKA bruksanvisningar för modellerna TR12, TC1224

Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur 
och lagringstemperatur

-60 9) / -40 ... +80 °C

Kapslingsklass IP66 enl. IEC/EN 60529
Den angivna kapslingsklassen gäller endast med motsvarande skyddsrör, 
anslutningshuvud, kabelförskruvning och lämpliga mått

Vibrationshållfasthet  ■ 6 g punkt till punkt, lindat eller tunnfilmsmätmotstånd (standard)
 ■ 20 g punkt till punkt, tunnfilmsmätmotstånd (tillval)
 ■ 50 g punkt till punkt, tunnfilmsmätmotstånd (tillval) 10)

9) Specialversion finns på förfrågan (endast med valda godkännanden), avvikande omgivnings- och förvaringstemperatur på 
förfrågan

10) För mätinsatsdiameter < 8 mm

För fler specifikationer hänvisas till datablad TE 60.17 från WIKA och 
orderdokumentationen.

9.3 Modeller TC12-A, TC12-M

Utsignal termoelement
Rekommenderad maximal drifttemperatur

Typ K 1.200 °C
Typ J 800 °C
Typ E 800 °C
Typ N 1.200 °C

Termoelement enligt EN 60584-1 11) Typ K, J, E, N
Mätpunkt  ■ Ojordad svetsad (ojordad)

 ■ Jordad
Toleransvärde för mätelementet

Enligt EN 60584-1 Klass 1 och 2
Enligt ASTM E230 (endast typ K och J) Standard och special

Mätinsats (kan bytas ut)
Material Inconel 600, andra finns på förfrågan
Diameter Standard: 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 8 mm

Tillval (på förfrågan): 1/8” (3,17 mm), 1/4” (6,35 mm), 3/8” (9,53 mm)
Fjädringsväg ca 20 mm
Reaktionstid (i vatten, 
enligt EN 60751)

t50 < 5 s     t90 < 10 s  (mätinsatsens diameter 6 mm: Skyddshylsan som 
behövs för driften ökar reaktionstiden beroende på aktuella parametrar 
för skyddsröret och processen.)

11) Mer information om temperaturgivare, se teknisk information IN 00.23 på www.wika.com.

9. Specifikationer
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WIKA bruksanvisningar för modellerna TR12, TC12 25

Halsrör (endast modell TC12-M)
Material Rostfritt stål 1.4571, 316, 316L
Anslutningsgänga till 
skyddsröret

G 1/2 B, G 3/4 B, 1/2 NPT, 3/4 NPT, M14 x 1,5, M18 x 1,5, M20 x 1,5, 
M27 x 2

Anslutningsgänga till 
huvudet

 ■ M20 x 1,5 med fästmutter
 ■ M24 x 1,5 med fästmutter

 ■ 1/2 NPT
 ■ 3/4 NPT

Halslängd  ■ 150 mm, standardmonteringslängd
 ■ 200 mm
 ■ 250 mm

andra halslängder finns på förfrågan

Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur och lagringstemperatur -60 12) / -40 ... +80 °C
Kapslingsklass IP00 enl. IEC/EN 60529
Vibrationshållfasthet 50 g, topp till topp

12) Specialversion finns på förfrågan (endast med valda godkännanden), avvikande omgivnings- och förvaringstemperatur på 
förfrågan

För fler specifikationer, se WIKAs datablad TE 65.16, TE 65.17 och orderdokumentationen.

9.4 Modell TC12-B

Utsignal termoelement
Rekommenderad maximal drifttemperatur

Typ K 1.200 °C
Typ J 800 °C
Typ E 800 °C
Typ N 1.200 °C

Termoelement enligt EN 60584-1 13) Typ K, J, E, N
Mätpunkt  ■ Ojordad svetsad (ojordad)

 ■ Jordad
Toleransvärde för mätelementet

Enligt EN 60584-1 Klass 1 och 2
Enligt ASTM E230 (endast typ K och J) Standard och special

13) Mer information om temperaturgivare, se teknisk information IN 00.23 på www.wika.com.

9. Specifikationer
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Utsignal 4–20 mA och HART®-protokoll 14)

Temptransmitter (valbara versioner) T16 T32 TIF50, TIF52
Datablad TE 16.01 TE 32.04 TE 62.01
Utsignal

4 ... 20 mA x x x
HART®-protokoll - x x

Galvanisk isolering x x x

Mätinsats (kan bytas ut)
Material Nickellegering 2.4816 (Inconel 600), andra finns på förfrågan
Diameter Standard: 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 8 mm

Tillval (på förfrågan): 1/8” (3,17 mm), 1/4” (6,35 mm), 3/8” (9,53 mm)
Fjädringsväg ca 20 mm
Reaktionstid (i vatten, 
enligt EN 60751)

t50 < 5 s     t90 < 10 s  (mätinsatsens diameter 6 mm: Skyddshylsan 
som behövs för driften ökar reaktionstiden beroende på aktuella 
parametrar för skyddsröret och processen.)

Halsrör
Material Rostfritt stål 1.4571, 316, 316L
Anslutningsgänga till 
skyddsröret

G 1/2 B, G 3/4 B, 1/2 NPT, 3/4 NPT, M14 x 1,5, M18 x 1,5, M20 x 1,5, 
M27 x 2

Anslutningsgänga till 
huvudet

 ■ M20 x 1,5 med fästmutter
 ■ M24 x 1,5 med fästmutter

 ■ 1/2 NPT
 ■ 3/4 NPT

Halslängd  ■ 150 mm, standardmonteringslängd
 ■ 200 mm
 ■ 250 mm

andra halslängder finns på förfrågan

14) Skydda temperatursändarna mot temperaturer > 85 °C.

9. Specifikationer
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Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur 
och lagringstemperatur

-60 15) / -40 ... +80 °C

Kapslingsklass IP66 enl. IEC/EN 60529
Den angivna kapslingsklassen gäller endast med motsvarande 
skyddsrör, anslutningshuvud, kabelförskruvning och lämpliga mått

Vibrationshållfasthet 50 g, topp till topp

15) Specialversion finns på förfrågan (endast med valda godkännanden), avvikande omgivnings- och förvaringstemperatur på 
förfrågan

För fler specifikationer hänvisas till datablad TE 65.17 från WIKA och 
orderdokumentationen.

10. Tillbehör

Tätningarna kan beställas från WIKA och WIKA:s beställningsnummer och/
eller beteckning måste anges (ses tabell).

WIKA-
ordernummer

Beteckning Lämplig för 
gängor

11349981 enligt DIN 7603 form C 14 x 18 x 2 -CuFA G ¼, M14 x 1,5
11349990 enligt DIN 7603 form C 18 x 22 x 2 -CuFA G ⅜, M18 x 1,5
11350008 enligt DIN 7603 form C 21 x 26 x 2 -CuFA G ½, M20 x 1,5
11350016 enligt DIN 7603 form C 27 x 32 x 2,5 -CuFA G ¾, M27 x 2

Teckenförklaring:
CuFA = Koppar, max. 45HBa; fylld med asbestfritt tätningsmaterial

9. Specifikationer / 10. Tillbehör
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